
340

430

RO-1 2x12modułów lokalizacja rys. nr E-01
RO-2 2x12modułów lokalizacja rys. nr E-01

Wyłącznik różnicowo prądowy
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RO-2 2x12modułów  lokalizacja rys. nr E-02 

sp.napięcia  RO-1 -opr. oświetl. obw. nr 01-1 -0.1%

Tablica naścienna hermetyczna IP65,2x12modułów
odporność na uderzenia -IK09

sp.napięcia  RO-1 -opr. oświetl. obw. nr 01-2 -0.07%
sp.napięcia  RO-2 -opr. oświetl. obw. nr 02-1 -0.1%
sp.napięcia  RO-2 -opr. oświetl. obw. nr 02-1 -0.07%

sp.napięcia  ROZ-opr. oświetl. obw.nr ROZ-1-0.3%
sp.napięcia  ROZ -opr. oświetl. obw. ROZ-2-0.33%

Tablica ROZ jest zainstalowana w jednym zestawie
w rozdzielnicy RG-lokalizacja rys. nr E-01
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Dodatkowa ochrona od porażeń
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