
P304 25A 30mA

 moc zainstalowanaPi  =  0,9 kW

 moc szczytowa Ps =  0,8 kW

 prąd szczytowy Is  =  1,2 A

Zasilanie WLZ z rozdzielni głównej YKYżo 5x4mm²

 Rozdzielnica natynkowa metalowa

drzwi pełne zamykane na zamek,

montaż na ścianie
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Oprawa oświetleniowa

Zabudowa płytaZabudowa płyta

Sposób montażu opraw w zabudowie
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