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PEL1

PEL2

Floorbox + PEL nastołowy (10 modułów):

-3x GN 230V, 16A -1xHDMI -1xUSB (sterowanie monitorSmart)

-2xGN 230V D-Key, 16A -2x RJ 45

Floorbox + PEL nastołowy (8modułów):

-3x GN 230V, 16A -2xUSB +5V (ładowanie urządzeń)

-2xGN 230V D-Key, 16A -2x RJ 45

PD.SK

Gniazdo RJ45 kat. 6

Gniazdo podwójne RJ45 kat. 6

Szafa rack 19'', 6U, wisząca.

PEL3

Floorbox + PEL nastołowy (10 modułów):

-3x GN 230V, 16A -1xHDMI -1xUSB (sterowanie monitorSmart)

-2xGN 230V D-Key, 16A -2x RJ 45
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ROZMIESZCZENIE INSTALACJI SIECI STRUKTURALNEJ

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

SALA KONFERENCYJNA W INSTYTUCIE TECHNIKI

BUDOWLANEJ W WARSZAWIE, FILTROWA 1

PW

1:50

09/2019

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2


	Sheets and Views
	E.5


