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Sieć OSD pracuje w systemie TN-C
Zasilanie RGT           - system TN-C
Instalacje odbiorcze  - system TN-S

Punkt podziału sieci wykonać w
rozdzielnicy RGT
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Propozycja schematu strukturalnego zasilania
stanowisk badawczych

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
ul. Zakroczymska 30 lok. 27
tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91
email: pracownia@outinarchitektura.pl

OUTIN ARCHITEKTURA

Warszaw ul. Filtrowa
jednostka ewidencyjna: 146510_8, Dzielnica Śródmieście
obręb ewidencyjny: 0508 5-05-08
działka nr ewid.: 27/3

Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

inż. Stanisław Cywiński   nr upr. St-399/82

ELEKTRYCZNA KONCEPCJA

UWAGA !
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
POWIELANIE I KOPIOWANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ PRACOWNI
PROJEKTOWEJ " OUT IN ARCHITEKTURA"
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
WSZYSTKIE WYMIARY  SPRAWDZIĆ W NATURZE

inż. Andrzej Kowalczyk   nr upr. D/MAZ/4104/04

KONCEPCJA PRZEBUDOWY I REMONTU CZĘŚCI
POMIESZCZEŃ W HALI BADAWCZEJ ORAZ W

BUDYNKU PRZYLEGŁYM


