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LEGENDA RUROCIAGOW INSTALACJI WENTYLACI

ja nawi N5/N7 (pom. biurowe, socjalne, warsztatowe)

Instalacja nawi grawitacyjna. Kanaty typu "Z". Na
zewnatrz czerpnia $cienna.

ja wywi W5/W7 (pom. biurowe, socjalne, warsztatowe)

Instalacja wywi WC1/WC2 (pom. sanitarne WC)

Instalacje wywi indywidualne W1, W2, W3, W4,
W8 (pom. techniczne)

URZADZEN INSTALACJI WENTYLAC!
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= PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Nrpom Nazwa pom Y T v - on N Qv W = POWIELANIE | KOPIOWANIE WYLACZNIE ZA ZGODA PRACOWNI
- - PROJEKTOWEJ "OUT IN ARCHITEKTURA"
= WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
- - [m2] [m] [m3] [1/h] [m3/h] __ [m3/h] _ = WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
01 Pomieszczenie warsztatowo-magazynowe 137,0] 3,0 411,1 filtr. infiltr. PRACOWNIA PROJEKTOWA:
0lA |Pomieszczenie warsztatowe 14,8| 3,0 443 stan istniejacy zastany, nie podlega przebudowie OUTIN ARCHITEKTURA
02  |POM.TECHNICZNE (agregat hy drauliczny) 32,5 3.0 97,4 2,1 200,0 N1 200,0 W1 O C |_| 05-100 Nowy Dwér Mazowiecki,
03 POM .TECHNICZNE (masz. Chtodn) 403 3,0 120,8 9.9 1200,0 NG 1200,0 w2 ul. Zakroczymska 30 lok. 27
- tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91
04 POM.TECHNICZNE (pomp ownia) 294 3.0 88,1 23 200.0 NG 2000 w3 ARCHITEKTURA email pracownia@outinarchitektura.pl
05 POM .TECHNICZNE (rozdzielnia) 14,1{ 3,0 42 4 10,6 450,0 NG 450,0 W4
06 POKOJ BIUROWO-WARSZTATOWY 143 3,0 429 2,3 100,0 N5 100,0 W5 .
7 INSTALACJE SANITARNE: AWENT WOJCIK ANDRZEJ
07  [POKOJ BIUROWO-WARSZTATOWY 148 3,0 444 23 100,0 N5 100,0 w5 /RAWENT' ™ aAndrzej Wejcik, 05-555 Tarczyn, ul. Gawarskiego 18F
08 KOMUNIKACJA 11,5 3,0 34,4 3.8 130,0 N5 _ Z pom. 09 tel. 0 604 102 235, fax (0 22) 292 52 35, e-mail: awent@awent.pl
09 POM. SANITARNE 6,01 3,0 17,9 7,3 - z pom. 08 130,0 WCl1 TEMAT Onm>oosﬂAzm,u_Zﬂm_u0¢_> PRZEBUDOWY | REMONTU
10 |SZATNIA 56| 3.0 l68) 48 80,0 N5 80,0 w5 CZESCI POMIESZCZEN W HALI BADAWCZEJ ORAZ W
11 POM. SOCJALNE 4,1 3,0 12,2 4,1 50,0 N5 50,0 W5 BUDYNKU PRZYLEGLYM
12 POM. MAGAZYNOWE 6,1 3,0 18,3 2,7 50,0 N1 50,0 Wi INWESTOR: Instytut Techniki Budowlanej
13 Pom.Badawcze 158,5] 3.0 475.5 0,0 istn. 0,0 istn. ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
14 KOMORA KLIMATYCZNA 17,8] 3,0 533 0,0 wwg. 0,0 %3. ~ORES Buoowy. Warszaw Ul Filtowa
15 POM. WARSZTATOWO-MAGAZYNOWE 73,0] 3,0 219,0 0,0 1stn. 0,0 1stn. jednostka ewidencyjna: 146510_8, Dzielnica Srodmiescie
16 POM. BADAWCZE 10444| 3.0 31332 0,0 istn. 0,0 istn. obreb ewidencyjny: 0508 5-05-08, dziatka nr ewid.: 27/3
17 POM. MAGAZYNOWE 2441 3,0 73,1 2,1 z hali warszt. 150,0 W6 BRANZA: WOD - KAN FAZA: KONCEPCJA
18 POM. BIUROWE 16,71 3,0 50,1 WVW 100,0 N7 Nm.o . z pom. 19 UL RYSUNKU- NV
19 POM. SOCJALNO-BIUROWE 2451 3,0 73,4 R 150,0 N7 5 W7 Koncepcja instalacji wentylacji mechanicznej —m QN
20 POM. WARSZTATOWE 80| 3,0 24,0 2,1 50,0 N7 50,0 W7 dla nowej aranzacji pomieszczen. Rzut parteru. =
21 KOMUNIKACJA 18,4] 3,0 55,1 29 160.,0 N7 - z pom. 22 124 JESPOL PROJEKTOWN:
22 WEZEL SANITARNY Z SZATNIA DAMSKA 591 3,0 17,8 73 130,0 N7 130,0 WC2 PROJEKTANCI: PODPIS: DATA:
23 SZATNIA MESKA 4.4 3,0 13,3 4,5 60,0 N7 60,0 w7 mgr inz. Andrzej Wéjcik nr upr. MAZ/0349/PO0S/11
24 WEZEL SANITARNY MESKI 721 3,0 21,5 74 - z pom. 21 160,0 wC2
25 POM. SOCJALNE 7,71 3,0 232 2,2 50,0 N7 50,0 W7
26  |Pom. warsztatowo-magazynowe 143 3,0 42,9 stan istniejgcy zastany, nie podlega przebudowie
27 |Pom. magazy nowe 6,0 3,0 17,9 stan istniejacy zastany, nie podlega przebudowie SPRANDZAJACY:
28  |Pom. warsztatowo-magazynowe 264 3,0 79,3 stan istniejgcy zastany, nie podlega przebudowie
— - - DATA: . REWIZJA: SKALA:
29  |Pom. warsztatowo-magazynowe 46,2| 3,0 138,7 stan istniejgcy zastany, nie podlega przebudowie 18 maja 2020 r. RO 1:100




